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ABSTRAK 
Sebagai sarana transportasi yang memuat makhluk hidup berupa 
hewan ternak, kapal pengangkut ternak membutuhkan desain 
sistem ventilasi khusus pada ruang muat guna menjaga agar 
hewan ternak terhindar dari heat stress akibat temperatur dan 
rasio kelembaban yang tinggi. Salah satu upaya untuk 
menghindari rasio kelembaban yang tinggi adalah memberikan 
suplai udara kering dengan menggunakan desiccant. Tujuan 
skripsi ini adalah merencanakan sistem ventilasi dengan two-
wheel desiccant melalui analisa perhitungan terhadap penurunan 
rasio kelembaban udara setelah melewati dua rotor desiccant serta 
pemenuhan kebutuhan alat pemanas dan sistem pendinginnya 
menggunakan panas gas buang dan air kondensat mesin AC. Dari 
hasil analisa didapatkan hasil bahwa untuk memberikan suplai 
udara pada ruang muat sebesar 41221 m
3
/h, diperoleh spesifikasi 
dua rotor desiccant yang memiliki diameter 2190 mm dengan 
ketebalan 200 mm untuk menurunkan rasio kelembaban udara 
luar sebesar 26.1 gw/kgda menjadi 14.70 gw/kgda. Temperatur udara 
hasil dehumidifikasi sebesar 72.8
o
C akan diturunkan menjadi 
26
o
C dengan menggunakan koil pendingin dan media pendingin 
lain berupa air kondensat. Penggunaan air kondensat sebagai 
media pendingin mampu mengurangi beban pendinginan sebesar 
18.41 kW dari total kebutuhan pendinginan sebesar 490.63 kW, 
sedangkan untuk kebutuhan pemanas udara reaktivasi sebesar 
412.57 kW akan dipenuhi dengan memanfaatkan daya dari panas 
gas buang sebesar 440.99 kW. 
Kata kunci: Ternak, Desiccant, Rasio Kelembaban, Panas Gas 
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ABSTRACT 
Livestock carrier was a special ship carried in the form of 
livestock that needed special air ventilation system on the cargo 
hold for preventing them from heat stress due to high temperature 
and high humidity ratio. One of the ways used to decrease 
excessive air humidity ratio was to provide dry air by using 
desiccant dehumidifier. The purposes of this thesis were to design 
an alternative air ventilation system by using two-wheel desiccant 
through calculation analysis of humidity ratio reduction after the 
air passed through two desiccant wheels, and also it needs of 
heater and cooling system by using heat capacity of exhaust gas 
and condensate water from Air Conditioning (AC) machine. The 
result of the analysis shown that 41221 m3/h of cargo hold air 
capacity  requirements was able to be supplied by two desiccant 
wheels which has 2190 mm of diameter, and 200 mm wheel depth. 
The humidity ratio of outside air was about 26.1 gw/kgda would be 
reduced into 14.70 gw/kgda through dehumidification process. The 
air temperature after dehumidification process increased up to 
72.8oC and would be cooled into 26oC by configuring a cooling 
coil and also used condensate water as a cooling medium. The 
used of condensate water as a cooling medium was able to reduce 
18.41 kW of total cooling load requirements of 490.63 kW, then 
for 412.57 kW heat capacity requirements for reactivation air 
heater would be supplied by using heat capacity of exhaust gas as 
440.99 kW. 
Keywords: Livestock, Desiccant, Humidity Ratio, Exhaust Gas 
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1.1 Latar Belakang 
Kapal pengangkut ternak atau livestock carrier 
merupakan sarana yang vital sebagai penyedia angkutan laut 
dalam memenuhi kebutuhan ternak dari daerah produsen ke 
konsumen di daerah lain. Seperti diketahui bahwa kapal jenis 
ini membawa muatan berupa makhluk hidup. Makhluk hidup 
tersebut akan berada di dalam ruang muat yang kondisinya 
tertutup, tanpa ada hubungan dengan lingkungan luar. 
Dengan demikian maka untuk dapat memenuhi kebutuhan 
udara bagi hewan – hewan ternak yang diangkut dibuatlah 
desain ventilasi khusus untuk ruang muat kapal tersebut. 
Sistem ventilasi udara alami untuk ruang muat pada 
kapal pengangkut ternak dianggap kurang efektif karena 
sistemnya sangat tergantung pada kondisi udara luar di 
sekitarnya terutama untuk temperatur dan kelembabannya, 
sehingga ketika kondisi udara luar memiliki temperatur dan 
kelembaban relatif yang tidak nyaman bila dirasakan oleh 
hewan ternak yang diangkut maka hewan – hewan tersebut 
bisa menjadi stress dan terganggu kesehatannya.  
Wilayah Indonesia berada pada iklim tropis dengan 
kisaran temperatur di wilayah perairan sebesar 33
o
C dengan 
tingkat kelembaban berada pada kisaran 95% (BMKG), 
sedangkan  temperatur normal yang dianjurkan untuk ternak 
sapi adalah 26
o
C dengan nilai kelembaban relatif 50-90%. 
Dengan perbedaan kondisi lingkungan tersebut, sapi akan 
sangat peka terhadap perubahan unsur iklim mikro terutama 
temperatur dan kelembaban udara.  
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Apabila sapi ditempatkan pada lokasi yang memiliki 
temperatur tinggi dan kelembaban udara yang tidak 
mendukung maka sapi tersebut akan mengalami heat stress 
yang berakibat pada menurunnya produktivitas sehingga 
potensi genetiknya tidak dapat tampil secara optimal. Pada 
penelitian ini, penggunaan desiccant dehumidifier 
dimaksudkan untuk memberikan suplai udara kering guna 
mengurangi rasio kelembaban udara pada ruang muat dengan 
mengacu pada nilai yang disarankan oleh Dairy Cow 
Temperature Humidity Index (THI). 
Penggunaan two-wheel Desiccant (skema desikan 
dengan dua rotor) memungkinkan udara untuk dikondisikan 
melalui dua tahap dehumidifikasi dimana udara dari luar 
sebelum dialirkan ke ruang muat diserap terlebih dahulu 
kelembabannya oleh matrial desiccant, kemudian temperatur 
keluaran dikondisikan oleh sistem pendingin. Kebutuhan 
pemanas akan dipenuhi dengan memanfaatkan gas buang 
main engine, sedangkan kebutuhan pendinginan untuk udara 
hasil dehumidifikasi sebagian akan dipenuhi dengan 
memanfaatkan air kondensat mesin Air Conditioner (AC) 
sebagai media pendingin.  
 
Gambar 1.1 Matriks Temperature Humidity Index 





1.2 Rumusan Permasalahan 
Dari uraian di atas maka permasalahan utama yang akan 
dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana merencanakan suatu proses sirkulasi udara 
dengan memilih sistem ventilasi udara menggunakan two-
wheel desiccant?  
2. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kandungan 
uap air berlebih dalam ruang muat menggunakan skema 
sistem ventilasi menggunakan two-wheel desiccant? 
3. Bagaimana merencanakan sistem pendingin dan pemanas 
pada two-wheel desiccant untuk mendapatkan 
perencanaan sistem yang optimal? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Sistem ventilasi hanya digunakan untuk ruang muat. 
2. Suplai udara dari two-wheel desiccant digunakan untuk 
mengurangi rasio kelembaban. 
3. Perencanaan mesin pendingin dengan memanfaatkan air 
kondensat hanya dilakukan untuk mengurangi beban 
pendingin utama. 
4. Tidak melakukan analisa terhadap instalasi dan distribusi 
panas pada sistem pemanas dan pendingin. 
5. Tidak membahas aspek ekonomis. 
 
1.4 Tujuan 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk : 
1. Merencanakan suatu proses sirkulasi udara dengan 
memilih sistem ventilasi udara menggunakan two-wheel 
desiccant untuk menjaga kondisi di ruang muat agar 
sesuai dengan Temperature Humidity Index.  
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2. Menghindari kandungan uap air berlebih dalam ruang 
muat menggunakan two-wheel desiccant untuk 
mengurangi kelembaban dan menyuplai udara kering 
pada ruangan tersebut.  
3. Merencanakan pemenuhan kebutuhan sistem pendingin 
dengan memanfaatkan air kondensat mesin AC dan 
kebutuhan pemanas dengan memanfaatkan panas gas 
buang dari main engine.  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Kualitas muatan (hewan ternak) di dalam ruang muat 
akan tetap terjaga dengan baik karena udara yang disuplai 
menggunakan two-wheel desiccant tidak mengandung 
kadar air berlebih. 
2. Mengetahui korelasi antara instalasi sistem dan kondisi 
desain guna mendapatkan perencanaan sistem yang 
optimal sesuai kebutuhan. 
3. Sebagai pertimbangan dalam perencanaan sistem ventilasi 







2.1 Teori Penunjang 
2.1.1 Desiccant Dehumidifier 
Desiccant merupakan salah satu zat higroskopis yang 
dapat menyerap kelembaban dengan cara menyimpan air 
di dalam kapiler atau permukaan suatu barang dengan 
tetap mempertahankan keberadaan molekul air. Zat yang 
paling umum digunakan adalah silica gel yang 
merupakan bentuk dari silica dioksida (SiO2). 
Penggunaan desiccants pada sistem dehumidifikasi 
digunakan untuk menarik kelembaban udara dengan 
menciptakan daerah tekanan uap rendah pada permukaan 
pengeringnya. Tekanan yang diberikan oleh uap air di 
udara lebih tinggi, sehingga molekul air bergerak dari 
udara ke desiccant dan kelembaban udara dibuang. 
Konfigurasi umum untuk desiccant diantaranya liquid 
spray tower, solid package tower, rotating horizontal 
bed, multiple vertical bed, dan rotating honeycomb.  
 
Gambar 2.1 Two-wheel desiccant 
Sumber: Drycool Dehumidification System (Munters) 
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Skema desikan roda dua (two-wheel desiccant) 
adalah modifikasi desain dari jenis konfigurasi rotating 
honeycomb  yang mengkombinasikan desiccant dengan 
sistem kompresi uap konvensional yang terdiri dari roda 
pengering, supply fan, exhaust fan, dan sumber panas 
untuk regenerasi roda pengering serta sistem pendingin 
untuk udara hasil dehumidifikasi.  
 
 
2.1.2 Beban Panas 
Perhitungan beban panas dilakukan dengan 
menghitung sumber – sumber panas dari ruangan, 
meliputi panas transmisi (∅), panas radiasi matahari (∅s), 
panas dari manusia (∅p), dan panas lampu penerangan 
(∅L). Estimasi nilai parameter dalam menentukan beban 
panas mengacu pada ISO 7574 : Ship and Marine 
Technology – Air Conditioning and Ventilation of 
Accomodation Spaces.  
 
2.1.3 Insulasi Termal 
Insulasi atau insulation didefinisikan sebagai 
material atau kombinasi dari beberapa material yang akan 
menghambat aliran panas. Insulasi digunakan dengan 
tujuan menghemat energi dengan mengurangi heat loss, 
menjaga temperatur permukaan, mencegah aliran uap dan 
kondensasi pada permukaan yang dingin. Nilai heat loss 
pada insulasi tangki dapat dihitung dengan mendapatkan 
nilai koefisien perpindahan panas masing – masing 
permukaan tangki meliputi dry wal, wet wall, bottom, dan 
¸roof (Predict Storage Tank Heat Transfer Precisely, 





Persamaan yang digunakan untuk menentukan heat loss 
yaitu: 
 
qd =             [2.1] 
qw =             [2.2] 
qb =             [2.3] 
qr =             [2.4] 
Qtotal = qd + qw + qb + qr [2.5] 
 
Dimana: 
qd = heat loss pada dry sidewall (BTU/h) 
qw = heat loss pada wet sidewall (BTU/h) 
qb = heat loss pada tank bottom (BTU/h) 
qr = heat loss pada tank roof (BTU/h) 
Q = total heat loss (BTU/h) 




















Tv = temperatur fluida gas (
o
F) 
TA = temperatur udara luar (
o
F) 
TL = temperatur liquid (
o
F) 




2.1.4 Heat Stress pada Hewan Ternak 
Heat stress adalah masalah yang mengganggu 
kenyamanan untuk semua jenis ternak. Ternak dapat 
menahan temperatur rendah -37
o





F) dapat menyebabkan stress bila 
dikombinasikan dengan kelembaban udara yang tinggi, 




Gambar 2.2 Grafik Indikasi Heat Stress pada Ternak 
Sumber: Beat the Heat (Widowski, 1998) 
 
Berdasarakan pemetaan zona stress pada dairy cow 
temperature humidity index, heat stress mulai terjadi 
ketika indeks temperatur 72
o
F pada 45% kelembaban 
relatif dan menjadi serius pada temperatur diatas 82
o
F 
pada 85% kelembaban relatif. Peningkatan temperatur 
yang mendadak ketika ternak memiliki sedikit waktu 
untuk beradaptasi, dapat berpotensi mematikan dan dapat 
menyebabkan dehidrasi yang cepat. Heat stress juga 
dapat menurunkan produktivitas, menyebabkan masalah 
reproduksi seperti berkurangnya kualitas sperma, dan 
membahayakan sistem kekebalan tubuh. Heat stress akan 
mengurangi produksi susu pada sapi perah dan dapat 
menurunkan kekebalan alami, sehingga berbagai upaya 







2.2 Studi Hasil Penelitian Sebelumnya 
Penggunaan dehumidifier digunakan untuk memberikan 
suplai udara kering pada ruangan. Terdapat dua metode yang 
lazim digunakan untuk proses dehumidifikasi yaitu dengan 
metode pendinginan (Cooling based Dehumidifier) atau 
Compressor Dehumidifier dan metode dehumidifikasi 
menggunakan rotor desikan (Desiccant Dehumidifier). 
Peneliti-peneliti yang telah melakukan pengujian terhadap 
metode semacam ini antara lain Warsono Agus (2009), 
Paraya Lutfi (2010), Yulizar Yusuf (2013), Rang Tu, Xiao-
Hua Liu, and Yi Jiang (2014). 
Warsono, Agus Adi. (2009) melakukan analisa 
pengkondisian udara pada kapal chemical tanker 6200 DWT 
untuk menjaga kulaitas muatan pada ruang muat yang berupa 
bahan kimia. Supply udara kering diperoleh dari compressor 
dehumidifier yang dihubungkan dengan sistem pendinginan 
pada chiller. Setelah udara didinginkan, maka kandungan 
uap muatan yang ada pada ruang muat akan turun dan 
menghasilkan udara kering (dry air). Dari hasil analisa 
perencanaan didapatkan kapasitas peralatan dehumidifier 
sebesar 3700 m
3
/hour dengan static pressure 300 Pa, 
diameter saluran pipa ventilasi sebesar 300 mm dengan 
material stainless steel 316L. Prosentase kandungan 
campuran uap muatan dan udara < 1-12%. Hasil analisa 
menunjukkan bahwa penggunaan chiller pada sistem ini 
membutuhkan daya yang sangat besar. 
Paraya, Lutfi Pariam (2010) melakukan analisa 
pengkondisian udara pada kapal general cargo yang 
dikonversi menjadi Kapal pengangkut ternak (livestock 
vessel). Kapal yang dianalisa adalah KM Eks Akanko (tipe 
general cargo) 48 m dengan jumlah ternak sebanyak 400 
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ekor dan membutuhkan waktu bongkar muat selama 7 jam. 
Ruang muat didesain pada suhu ekstrim air laut diperkirakan 
31
o
C dengan derajat kelembaban 90% RH. Pengkondisian 
dilakukan dengan menggunakan pendinginan udara ventilasi 
dan suplai udara dari ducting yang diperlukan. Kebutuhan 
pendinginan udara yang diperlukan oleh ternak sebesar 
3602.31 kW dipenuhi melalui sirkulasi udara dari 4 supply 
fan dan exhaust fan. Pengkondisian dengan menggunakan 
pendinginan terbukti membutuhkan daya yang besar untuk 
supply daya pada koil pendingin. 
Yulizar, Yusuf. (2013) melakukan analisa pengkondisian 
udara pada kapal dengan menggunakan desiccant. Desiccant 
digunakan pada inlet sebelum udara dari luar dialirkan ke 
ruang muat. Perancangan dilakukan dengan menghitung 
beban pada ruang muat sebesar 1796 kW dan kapasitas udara 
sebesar 11.45 m
3
/s pada 20 air changer/hour. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa sistem pengkondisian 
udara tanpa menggunakan desiccant membutuhkan beban 
pendingin sebesar 527 kW, sedangkan dengan menggunakan 
desiccant sebesar 1.199 kW yang terdiri dari beban 
pendingin 587 kW, heater sebesar 612 kW, dan motor 
penggerak rotor sebesar 1 kW. 
Rang Tu, Xiao-Hua Liu, dan Yi Jiang. (2014) 
melakukan analisa performa pada Two-stage Desiccant 
Cooling System. Performa dianalisa pada two-stage desiccant 
wheel dalam kondisi kerja. Sistem COPt sebesar 5,5 pada 
musim panas di Beijing dengan suplai kelembaban udara 
sebesar 10 g.kg. Skema yang digunakan adalah dengan 
menggunakan matching method antara heat pump dan 
desiccant. Penggunaan sistem baru dengan indirect cooler 







Proses pengerjaan tugas akhir dilakukan melalui tiga tahap utama, 
tahap pertama adalah merencanakan sistem dehumidifikasi 
menggunakan two-wheel desiccant, tahap kedua adalah 
merencanakan kebutuhan pemanas dan sistem pendingin, dan 
tahap terakhir adalah melakukan analisa kesesuaian kondisi 
desain. 
 
3.1  Perencanaan Two-wheel Desiccant 
Proses perencanaan sistem dehumidifikasi dengan two-wheel 
desiccant dilakukan dengan cara berikut: 
1. Penentuan kondisi awal desain 
Kondisi awal desain diperlukan sebagai acuan dalam 
menentukan parameter – parameter yang akan digunakan 
pada inlet proses. Parameter nilai entalpi dan rasio 
kelembaban awal diperoleh dengan menentukan kondisi 
awal lingkungan dan diplotkan pada grafik psikrometri. 
2. Penggambaran flow diagram dan instalasi sistem. 
Penggambaran flow diagram dan instalasi sistem 
dimaksudkan untuk mengetahui alur sistem dan 
menentukan kebutuhan actual dalam perencanaan sistem 
ventilasi dengan menggunakan two-wheel desiccant. 
3. Perhitungan volume ruang muat. 
Perhitungan volume ruang muat dilakukan untuk 
mengetahui udara yang dibutuhkan oleh setiap ruang 
muat yang akan disuplai oleh peralatan two-wheel 
desiccant. Volume ruang muat diperoleh dari capacity 





Gambar 3.1 Rencana Umum Kapal Pengangkut Ternak 
 
Ukuran utama kapal:  
Length overall (Loa)   : 54.6 meter 
Length of waterline (Lwl)  : 52.4 meter 
Length between perpendiculars (Lpp) : 48.0 meter 
Breadth moulded (B)   : 9.00 meter 
Draught Design (T)   : 4.30 meter 
Service speed (Vs)   : 12 knot 
 
4. Perhitungan Kapasitas Udara. 
Kapasitas udara yang dihitung adalah kapasitas udara 
yang akan disuplai oleh twho-wheel desiccant ke dalam 
ruang muat. Nilainya mengacu pada total volume ruang 
muat dikalikan dengan nilai air changes per hour yang 







5. Pemilihan Spesifikasi Rotor Desiccant. 
Spesifikasi rotor desiccant diperoleh dengan 
membandingkan nilai rasio kelembaban yang dihasilkan 
oleh rotor pada beberapa ukuran diameter dan ketebalan. 
Pemilihan ukuran dan diameter dilakukan dengan bantuan 
Desiccant Wheel Simulation Program DWTransient 
melalui proses input parameter desain yang meliputi 
kapasitas udara yang akan disuplai, temperatur awal, dan 
nilai rasio kelembaban pada inlet proses. 
 
3.2  Perencanaan Kebutuhan Pemanas dan Sistem Pendngin 
1. Perencanaan kebutuhan pemanas. 
Perencanaan kebutuhan pemanas dihitung berdasarkan 
kapasitas pemanasan yang dibutuhkan oleh kedua mesin 
pemanas (heater) dalam menghasilkan panas udara 
reaktivasi. Alternatif pemenuhan kebutuhan pemanas 
menggunakan panas gas buang mesin induk dihitung 
berdasarkan data pada engine project guide yang 
digunakan, dalam hal ini adalah engine MAN S26M. 
Perhitungan dilakukan untuk mengetahui estimasi jumlah 
dan temperatur gas buang sebagai sumber panas untuk 
pemanas desiccant. 
2. Perencanaan sistem pendingin. 
Perencanaan sistem pendingin dilakukan dengan 
menghitung kebutuhan beban pendinginan yang 
diperlukan untuk menurunkan temperatur udara hasil 
dehumidifikasi hingga mendapatkan temperatur sesuai 
dengan kondisi desain. Alternatif pemenuhan kebutuhan 
pendinginan dengan menggunakan media air kondensat 




- Menghitung beban panas pada ruang muat untuk 
mengetahui estimasi jumlah mesin AC yang 
digunakan. Perhitungan beban panas dilakukan 
dengan mengacu pada aturan ISO 7574: Ship and 
Marine Technology – Air Conditioning and 
Ventilation of Accomodation Spaces. Parameter 
yang dicari adalah panas transmisi (∅), panas 
penghuni ruang (∅p), panas radiasi matahari (∅s), dan 
panas radiasi dari lampu (∅L). 
- Menentukan kapasitas air kondensat dari mesin AC 
dengan cara mengukur laju aliran air kondensat 
beserta temperaturnya pada range waktu yang 
ditentukan.  
- Merancang desain insulasi tangki penyimpangan 
air kondensat untuk mengetahui perubahan 
temperatur air kondensat di dalam tangki selama 
waktu pengisian, kemudian menghitung kapasitas 
pendinginan yang dapat dihasilkan. 
 
3.3  Analisa Kesesuaian Kondisi Ruang Muat 
Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil pengerjaan tugas 
akhir. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah desain 
yang dirancang sesuai dengan yang diinginkan yaitu mampu 
mempertahankan kondisi di ruang muat berdasarkan jenis 
muatan yang diangkut. Kesesuaian kondisi ruang muat 
ditentukan dengan mempertimbangkan parameter udara hasil 
proses dehumidifikasi pada rotor desiccant dan kaitannya 
dengan kemampuan pendinginan sebelum disuplai untuk 
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Gambar 4.1 General Arrangement 
 
 4.1.1 Data Utama Kapal 
  Length overall (Loa)   : 54.6 meter 
  Length of waterline (Lwl)  : 52.4 meter  
  Length between perpendiculars (Lpp) : 48.0 meter 
  Breadth moulded (B)   : 68.0 meter 
  Draught design (T)   : 4.30 meter 
  Service speed (Vs)   : 12 knot 
   
 4.1.2 Ruang Muat 
Berikut adalah data kapasitas muatan pada ruang muat 





  Tabel 4.1 Kapasitas Muatan pada ruang muat 
No 













1 1 A 10 1 B 10 1 C 10 
2 2 A 10 2 B 10 2 C 10 
3 3 A 10 3 B 10 3 C 10 
4 4 A 10 4 B 10 4 C 10 
5 5 A 10 5 B 10 5 C 10 
6 6 A 10 6 B 10 6 C 10 
7 7 A 8 7 B 10 7 C 10 
8 8 A 8 8 B 10 8 C 10 
9 9 A 5 9 B 8 9 C 8 
10 10 A 5 10 B 8 10 C 8 
 
Berdasarkan data capacity plan, total volume ruang muat 
kapal (vol.) adalah sebesar 2061.05 m3 
Volume ruang muat digunakan untuk menentukan intensitas 
pembilasan udara (air change) sekaligus menentukan 
kapasitas udara yang akan disuplai. 
 




Gambar 4.2 Skema sistem pengkondisian udara 














A, B  Desiccant wheel 
Sebagai media dehumidifikasi. Material penyusun 
desiccant wheel yang digunakan adalah silica gel. 
C Cargo hold 
Sebagai ruangan yang dikondisikan/conditioned space. 
D Cooler/Heat Exchanger 
Sebagai pendingin supply air. Dalam hal digunakan 
skema penukar kalor dengan memanfaatkan air 
kondensat mesin AC. 
E Cooling coil 
Sebagai pendingin utama untuk supply air. 
F Heater 1 
Pemanas, dalam hal ini panas yang dibutuhkan akan 
disuplai dengan memanfaatkan panas exhaust gas dari 
main engine. 
G Heater 2 
Sebagai pemanas untuk udara reaktivasi. 
H,I Mixed air 
Kondisi bercampurnya udara hasil proses 
pengkondisian dan udara luar. 
 
4.2.1 Perhitungan Kapasitas Udara Ruang Muat 




             
Dimana : 
     = kapasitas udara (m
3/h) 
    = volume ruang muat (m3) 
  = air change per hour (x/h) 
  = nilainya mengacu pada rekomendasi class. 
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Berdasarkan Germanischer Lloyd Section 1 Ventilation, 
nilai air change per hour untuk supply air diatur dalam 
Tabel 4.2. 
 










CO2 room  6 









in package form 
 6 
 
Pada perencanaan ini nilai air changes/hour diambil 20.  
Sehingga, 
             
      20 x 2061.05 
      41221 m
3/h 
      11.45 m
3/s  
 
4.2.2 Penentuan Kondisi Desain 
Udara luar pada temperatur 31
o
C dengan 90% RH (zona 
stress berat) akan dikondisikan pada temperatur 26oC 
dengan 50% RH (zona moderate). Ratio humidity pada 
kondisi udara luar akan dikondisikan hingga nilainya 






   4.2.2.1 Tanpa menggunakan Desiccant 
 
 
Gambar 4.3 Grafik psikrometri kondisi awal 
Sumber: ASHRAE HANDBOOK 2005 
 
    97.5 kJ/kgda  
    54.5 kJ/kgda 
    26.1 gw/kgda  
    10.54 gw/kgda  
 
Dengan menggunakan two-wheel desiccant, humidity 
ratio, w1 sebesar 26.1 gw/kgda akan diturunkan sampai 
nilainya mendekati w2 sebesar 10.54 gw/kgda. Analisa 
pengkondisian udara menggunakan two-wheel 
desiccant dilakukan dengan bantuan desiccant wheel 
simulation program untuk mendapatkan spesifikasi 








4.2.2.2 Menggunakan Two-wheel Desiccant 
 
 
Gambar 4.4 Skema kerja desiccant wheel 
 
 
Gambar 4.5 Grafik psikrometri proses dehumidifikasi 
menggunakan two-wheel desiccant  





































Aliran udara untuk proses dehumidifikasi dimulai 
dari desiccant wheel 1 menuju desiccant wheel 2. 
Parameter desain pada desiccant wheel simulation 
program adalah sebagai berikut:  
 
Desiccant Wheel 1 
Desiccant process inlet 
Air flow   = 41221 m3/h 
Dry bulb temperature = 31oC 
Wet bulb temperature = 29.7oC 
Humidity ratio  = 26.1 gw/kgda 
 
Regeneration 
T react   = 140oC 
R/P Ratio  = 0.333 
 
Rotor information 
Desiccant type  = WSG 
Rotor depth  = 200 mm 




Gambar 4.6 Program simulasi Desiccant wheel  
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Hasil proses dehumidifikasi pada desiccant wheel 1: 
Process outlet 
 
Tabel 4.3 Hasil dehumidifikasi pada desiccant 1 
 
Rotor diameter 










C) 31.30 31.40 31.70 31.80 
Humidity (gw/kgda) 17.64 17.20 16.95 17.03 
 
Dengan pertimbangan ukuran ruangan yang akan 
digunakan untuk meletakkan desiccant berada pada 
accommodation deck dengan tinggi ruangan 2.5 meter, 
maka desiccant wheel yang dipilih: 
 
Rotor dimension = 2190 mm x 200 mm 
Dry bulb temperature = 58.60
o
C 
Wet bulb temperature = 31.30oC 
Humidity ratio  = 17.64 gw/kgda 
 
Udara hasil proses dehumidifikasi pada desiccant 
wheel 1 kemudian diproses kembali pada desiccant 
wheel 2 sebagai udara inlet. 
 
Desiccant Wheel 2 
Desiccant process inlet 
Air flow   = 41221 m3/h 
Dry bulb temperature = 58.60oC 
Wet bulb temperature = 31.3oC 
Humidity ratio  = 17.64 gw/kgda 
 
Regeneration 
T react   = 140oC 





Hasil proses dehumidifikasi pada desiccant wheel 2: 
Process outlet 
 
Tabel 4.4 Hasil dehumidifikasi pada desiccant 2 
 
Rotor diameter 










C) 32.60 32.90 33.10 33.30 
Humidity (gw/kgda) 14.70 14.13 13.64 13.43 
 
Desiccant wheel yang dipilih: 
Rotor dimension = 2190 mm x 200 mm 
Dry bulb temperature = 72.80oC 
Wet bulb temperature = 32.60oC 
Humidity ratio  = 14.70 gw/kgda 
 
Sedangkan aliran udara untuk proses regenerasi 
dimulai dari desiccant wheel 2 menuju desiccant 
wheel 1. Kebutuhan temperatur pemanasan untuk 
kedua rotor desiccant adalah sebesar 140oC. Udara 
luar pada temperatur 31
o
C akan dipanaskan hingga 
mencapai temperatur 140
o
C sebagai udara reaktivasi 
desiccant wheel 2, kemudian setelah melewati 
desiccant wheel 2 udara dipanaskan kembali hingga 
mencapai 140
o




Air flow   = 13727 m3/h 
Dry bulb temperature = 31
oC 
Wet bulb temperature = 29.7
oC 




Air flow   = 13727 m3/h 
Dry bulb temperature = 97.50
oC 
Wet bulb temperature = 43.30
oC 
Humidity ratio  = 34.92 gw/kgda 
 
Hasil proses dehumidifikasi setelah melewati two-wheel 
desiccant ditampilkan pada grafik berikut: 
 
Gambar 4.7 Grafik hasil proses dehumidifikasi pada 
WSG Desiccant wheel 
 
Berdasarkan analisa hasil proses dehumidifikasi dan 
desiccant yang dipilih, maka desain rancangan telah 
sesuai dengan space requirement yang tersedia, namun 
penurunan nilai humidity ratio hanya dapat mencapai 










































Nilai humidity ratio tersebut  jika diplotkan pada grafik 
psikrometri berada pada 69.28% kelembaban relatif. 
Parameter tersebut berada pada indeks 74 (zona moderate 
Temperature Humidity Index), sehingga hasil 
dehumidifikasi masih dapat dikatakan sesuai dengan 
perencanaan. Terkait dengan keterbatasan penurunan nilai 
humidity ratio, hal ini berkaitan dengan keterbatasan 
pemilihan diameter desiccant. Jika two-wheel desiccant 
diletakkan pada geladak terbuka tanpa ada batasan ukuran 
maksimal, maka diameter desiccant yang dipilih dapat 
mencapai 3050 mm dan nilai humidity ratio akan dapat 
diturunkan lebih kecil dari 14.70 gw/kgda dengan 
konsekuensi komponen desiccant akan lebih cepat 
mengalami kerusakan karena pengaruh lingkungan luar.  
Spesifikasi desiccant wheel yang dipilih sebagai berikut: 
 




















2190 2190 200 96 17 2740 
 
 
Gambar 4.8 Penampang rotor desiccant 
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4.3  Perencanaan Pemanas Two-wheel Desiccant 
Rotor yang telah digunakan untuk menyerap kelembaban 
membutuhkan pemanas agar desiccant wheel dapat 
digunakan kembali untuk menyerap kelembaban.  
Berdasarkan hasil proses dehumidifikasi, diketahui  
Untuk heater desiccant wheel 2  
Temperatur udara luar (T1) : 31
o
C  
Temperatur udara reaktivasi (T2) : 140
o
C 
Temperatur rata – rata : 85.5oC 
Kalor spesifik (Cp) : 1.0086 kJ/kg.K 
Density (ρ) : 0.9842 kg/m3 
Laju aliran massa (m) : 13727 x 0.9842 
 : 13510.11 kg/h 
 : 3.753 kg/s 
Daya pemanas (qheater) : m x Cp x (T2 – T1) 
 : 3.753 x 1.0086 x 109 
 : 412.57 kW 
 
Untuk heater desiccant wheel 1 
Temperatur awal (T1) : 97.5
o
C  
Temperatur reaktivasi (T2) : 140
o
C  
Temperatur rata – rata : 118.75oC 
Kalor spesifik (Cp) : 1.0109 kJ/kg.K 
Density (ρ) : 0.9007 kg/m3 
Laju aliran massa (m) : 13727 x 0.9007 
 : 12363.91 kg/h 
 : 3.434 kg/s 
Daya pemanas (qheater) : m x Cp x (T2 – T1) 
 : 3.434 x 1.0109 x 42.5 






Daya untuk heater desiccant wheel 2 direncanakan dapat 
disuplai dengan memanfaatkan panas dari exhaust gas main 
engine, MAN B&W S26MC. 
 
4.3.1 Perhitungan Jumlah dan Temperatur Gas Buang 
1. Expected exhaust gas data. 
Nominal MCR (L1), PL1: 1600 kW (100%) 
 nL1: 250 r/min (100%) 
Specified MCR (M), PM: 1360 kW (85%) 
 nM: 225.0 r/min (85%) 
Optimizing Point (O),  PO=PM 
Service Rating (S), PS: 1280 kW (80%) 
 nS: 208.9 r/min (80%) 
2. References condition. 
Air temperature, Tair 20
o
C 
Air coolant temperature, TCW 18
o
C 
Barometric pressure, pbar 1013 mbar 
Exhaust gas back pressude,  pM 300 mmWC 
3. Perhitungan estimasi temperatur gas buang. 
Berikut adalah perhitungan estimasi jumlah dan 
temperatur gas buang: 
(a) Menentukan koreksi titik M dan titik O. 
Parameter yang dicari adalah: 
     ,     , dan     
Dimana: 
     : Change of specific exhaust gas amount, %. 
    : Change in exhaust gas temperature relative to 
the L1 value, 
o
C. 




    = (1360 / 1600) x 100 = 85% 






                                       
  
 Sehingga, 
       14 x ln (1360/1600) – 24 x ln (225/250) 
       14 x ln (0.85) – 24 x ln (0.9) 
       +0.245% 
 
Gambar 4.10 Grafik koreksi titik M dan titik O  






                                     
  Sehingga, 
                                         
                                
       – 7.2
o
C   
 
      – 0.3 x (100 – PO%) = O  
as PO% = 100 
 
Sehingga, 




(b) Menentukan koreksi untuk kondisi ambient dan 
back pressure. 
Parameter yang dicari adalah:        dan 
      
 
Dimana: 
        : Change in exhaust gas amount, %. 




        = -0.41 x (Tair – 25) + 0.03 x (pbar – 1000) 
+ 0.19 x (TCW – 25) – 0.011 x ( pM – 
300) 
        = -0.41 x (20 – 25) + 0.03 x (1013 – 1000) 
+ 0.19 x (18 – 25) – 0.011 x (300 – 300) 
        = + 1.11 % 
 
       = 1.6 x (Tair – 25) - 0.01 x (pbar – 1000) + 
0.1 x (TCW – 25) + 0.05 x ( pM – 300) 
        = 1.6 x (20 – 25) - 0.01 x (1013 – 1000) + 
0.1 x (18 – 25) + 0.05 x (300 – 300) 





(c) Menentukan koreksi terhadap engine load. 
Parameter yang dicari adalah :      dan     
Dimana: 
      : Change in specific exhaust gas amount, %. 




      = 37 x (PS/PM)
3
 – 83 x (PS/PM)
2
 + 31 x 
(PS/PM) + 15 
      = 37 x (1280/1360)
3
 – 83 x (1280/1360)2 + 
31 x (1280/1360) + 15 
      = + 5.6 % 
 
     = 262 x (PS/PM)
2
 – 413 x (PS/PM) + 151 
     = 262 x (1280/1360)
2
 – 413 x (1280/1360) + 
151 













Gambar 4.12 Grafik engine load untuk nilai     
 
(d) Menentukan massa dan temperatur gas buang. 
Parameter yang dicari adalah: 
      : exhaust gas amount, kg/h. 




Berdasarkan list of capacities pada engine project 
guide, 
Exhaust gas flow, ML1 : 18600 kg/h 
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       13538 kg/h +/- 5% 
       14175 kg/h (diambil + 5%) 
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     =                            
     = 265 + 7.2 + 0 + 8.8 – 11.7 








4.3.2 Perhitungan Daya yang dihasilkan oleh Gas Buang 
Massa jenis,   = 1.293 x {
   
     
} x 1.015 kg/m3 
Massa  = 1.293 x {
   
       
} x 1.015 kg/m3 
 = 1.293 x 0.52 x 1.015 
 = 0.683 kg/m
3 
 
Kapasitas aliran udara gas buang (Vexh), 
      = Mexh /   
      = 14175 / 0.683 
      = 20754 m
3
/h 




Daya yang dihasilkan oleh gas buang, 
      =                    
      = 0.683 x 1 x (252 – 140) x 5.765 
      = 440.99 kW 
 
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa 
temperatur gas buang yang dihasilkan oleh gas buang 
sebesar 252
o
C dapat menghasilkan daya sebesar 
440.99 kW. Daya yang dihasilkan oleh panas gas 
buang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan heater pada desiccant wheel 2 sebesar 
412.57 kW, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan 
heater pada desiccant wheel 1 akan dipenuhi dengan 





4.4 Perencanaan Pendingin Two-wheel Desiccant 
4.4.1 Kapasitas Pendinginan 
 
Gambar 4.13 Skema proses pendinginan udara 
Sumber: Psychrometric (ASHRAE 2005) 
 
Kesetimbangan kalor 
Awal + Proses = Akhir 
mda.h1 + {(+q + mw.hw1)} = mda.h2 
(+q) + (mw.hw2) = (mda.h1) – (mda.h2) 
(+q) + (mw.hw2) = mda.(h1-h2) 
q = mda.[(h1-h2) – (mw.hw2)] 
 
Kesetimbangan massa 
Awal + Proses = Akhir 
mda.W2 + mw = mda.W1 
mw = mda.(W1 - W2) 
 
Berdasarkan proses dehumidifikasi yang telah 








h1 = 54.5 kJ/kgda 








h2 = 97.5 kJ/kgda 








h3 = x 
v3 = x 
 













1 26 54.5 0.861 
2 31 97.5 0.897 
3 72.8 112.20 1.0032 
 
Mencari nilai mda dengan persamaan: 






mda : laju aliran massa (kg/s)  
Q : kapasitas udara (m3/s) 













    
     
      
 
          kgda/s 
 
Kemudian nilai mda dimasukkan ke dalam persamaan q 
sebagai berikut: 
 
q = mda [ (h3 – h1) – (w3 – w1) . hw2 ] 
 
Dalam persamaan ini, karena kelembaban udara sudah 
diserap melalui desiccant, maka tidak terjadi panas 
laten, sehingga nilai w3 – w1 = 0 
 
q = mda [ (h3 – h1) ] 
q = 11.41 [ (97.5 – 54.5) ] 
q = 11.41 x 43 
q = 490.63 kW 
 
Kebutuhan pendinginan sebesar 490.63 kW akan 
disuplai dengan koil pendingin sebagai pendingin 
utama. Untuk mengurangi beban pendinginan tersebut, 
akan dirancang skema penukar kalor yang 
memanfaatkan air kondensat dari mesin AC untuk 
mendinginkan udara hasil proses dehumidifikasi. 
Perencanaan sistem penukar kalor dimulai dengan 
menghitung beban pendinginan pada ruang akomodasi 
untuk menentukan jumlah mesin AC yang akan 
digunakan, kemudian menentukan estimasi kapasitas air 






4.4.2 Perhitungan Beban Panas pada Ruang Akomodasi 
1. Ruang Akomodasi 
Luasan ruang akomodasi berdasarkan data general 
arrangement: 
 
Tabel 4.7 Luasan ruang akomodasi 
No Room Area 
1 Crew room 4.04 m2 
2 Stockman 1 4.24 m2 
3 Stockman 2 4.24 m
2
 
4 Stockman 3 4.04 m2 
5 Stockman 4 2.70 m2 
6 Stockman 5 2.70 m2 
7 Stockman 6 2.70 m2 
8 Captain room 5.00 m2 
9 Crew mess room 5.24 m
2
 
10 Galley 4.41 m2 
11 Store 1.80 m2 
12 Veterinary 3.60 m2 
13 Shower 2.40 m2 
14 Toilet 1.32 m2 




2. Perhitungan Beban Panas 
Dengan mengacu pada ISO 7574: Ship and Marine 
Technology – Air Conditioning and Ventilation of 
Accomodation Spaces, total beban panas (∅total) dapat 
dihitung dengan menjumlahkan nilai panas transmisi 
(∅), panas radiasi matahari (∅s), panas dari manusia 
(∅p), dan panas lampu penerangan (∅L). Ringkasan hasil 
perhitungan beban panas untuk ruang akomodasi 






Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Beban Panas 
No Room 
∅ ∅  ∅  ∅  ∅      
Watt Watt Watt Watt Watt 
1 Crew room 127.88 329.16 120.00 32.32 609.35 
2 Stockman 1 131.47 284.33 120.00 33.92 569.72 
3 Stockman 2 131.47 284.33 120.00 33.92 569.72 
4 Stockman 3 271.31 329.16 120.00 32.32 752.79 
5 Stockman 4 247.26 691.22 120.00 21.36 1079.84 
6 Stockman 5 205.27 814.94 120.00 21.52 1161.74 
7 Stockman 6 206.01 1483.6 120.00 21.12 1830.82 
8 Capt. room 203.63 0.00 120.00 40.00 363.63 
9 Mess room 149.24 255.69 470.00 52.40 927.34 
10 Galley 261.64 2788.7 470.00 44.10 3564.49 
11 Store 58.63 638.27 0.00 14.32 711.22 
12 Veterinary 256.66 1488.0 235.00 28.80 2008.47 
13 Shower 240.99 1617.1 235.00 19.20 2112.31 
14 Toilet 152.34 127.61 235.00 10.56 525.51 
15 Wheel house 224.19 17038 705.00 352.0 18319.25 
TOTAL (Watt) 35106.18 
TOTAL (kW) 35.11 
 
Nilai total beban panas untuk ruang akomodasi sebesar 35.11 
kW menunjukkan bahwa harus disediakan sejumlah mesin 
Air Conditioner (AC) untuk mendinginkan ruang akomodasi 
dengan total kapasitas pendinginan yang setara dengan total 
beban panas yang telah dihitung. Masing – masing mesin AC 
yang dipasang akan menghasilkan air kondensat dengan 
temperatur dan kapasitas sesuai dengan kondisi 
operasionalnya. Air kondensat tersebut akan dimanfaatkan 






4.4.3 Penentuan Temperatur dan Kapasitas Air 
Kondensat 
Penentuan temperatur dan kapasitas air kondensat 
dilakukan dengan melakukan pengukuran secara fisik 
terhadap satu unit Air Conditioner (AC) 1 PK yang 
terpasang pada Marine Machinery and System 
Laboratory. Berikut adalah spesifikasi dari unit Air 
Conditioner (AC) yang digunakan: 
 
Tabel 4.9 Spesifikasi mesin AC 
Model AH-A9NCY 
Rated voltage 220-240 V 
Rated frequency 50 Hz 
Cooling capacity 2.50 kW 
Air flow volume 500 m3/h 
Sound pressure level 37 dB 
Weight 9 kg 
Manufactured date 2012.06 
 
  






Air buangan dari kondensor dialirkan melalui pipa dan 
ditampung dalam gelas ukur. Pengujian dilakukan 
secara periodik untuk mengukur laju aliran air 
kondensat. Hasil pengujian terhadap laju aliran air 
kondensat ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut: 
 













16 142.5 20 5 
20 140 20 5 
24 135 21 5 
 
Dengan asumsi bahwa ruang akomodasi dikondisikan 
pada temperatur 24
o
C, maka volume air kondensat yang 
dihasilkan oleh 1 unit AC dalam waktu 1 jam adalah: 
 
Kapasitas (Qkondensat) = 135 x 12 = 1620 mL/h 
 
Mengacu pada nilai beban panas ruang akomodasi 
sebesar 35.11 kW, maka jika pemenuhan kebutuhan 
pendinginan tersebut dipenuhi dengan menggunakan 
AC split 1 PK (cooling capacity 2.5 kW), maka jumlah 
AC yang dibutuhkan adalah: 
 
Unit AC yang dibutuhkan = 35.11 / 2.5  15 unit 
 
Sehingga, kapasitas yang mampu dihasilkan oleh 15 
unit AC adalah: 
 
Qtotal air kondensat = 1620 mL/h x 15 
 = 24300 mL/h  





Kapasitas total air kondensat yang mampu dihasilkan 
oleh 15 unit AC adalah sebesar 0.0243 m
3
/h. Jumlah 
tersebut masih terlalu kecil untuk disirkulasikan sebagai 
media pendingin, sehingga air kondensat perlu 
ditampung di dalam tangki penyimpanan selama 
beberapa saat untuk mendapatkan kapasitas yang lebih 
besar. Pada perencanaan ini tangki penyimpanan 
didesain untuk dapat menampung air kondensat selama 
24 jam dan dilengkapi dengan insulasi untuk mencegah 
kenaikan temperatur air kondensat di dalam tangki 
selama waktu pengisian. Air kondensat akan ditampung 
dalam tangki insulasi selama 24 jam sehingga kapasitas 
air yang akan diperoleh adalah sebesar 0.0243 m
3





4.4.4 Desain Insulasi Tangki Penyimpan  
Dalam merencanakan insulasi tangki untuk menentukan 
nilai heat loss selama waktu pengisian, digunakan 
perumusan dan metode perhitungan berdasarkan Predict 
Storage Tank Heat Transfer Precisely, Jimmy D. 
Kumana dan Samir P. Khotari. Parameter desain yang 
akan digunakan dalam mendesain tangki insulasi 
ditunjukkan pada Tabel 4.12. 
 
Tabel 4.11 Parameter Desain Insulasi Tangki 
Fouling coefficient Value Units 
Dry wall (hfd) 704.912 BTU/ft
2
h.F 
Wet wall (hfw) 528.684 BTU/ft
2
h.F 
Roof (hfr) 704.912 BTU/ft
2
h.F 







Tabel 4.12 Parameter Desain Insulasi Tangki (lanjutan) 
Thermal conductivity Value Units 
Galvanized steel wall (kM) 24.51 BTU/ft
2
h.F 
Insulation glass wool (kI) 0.0289 BTU/ft
2
h.F 
Material thickness (tM) 0.02 ft 
Insulation thickness (tI) 0.164 ft 
Surface emissivity Value Units 
Wall and roof (ε) 0.8  - 
Tank Dimension Value Units 
Diameter (D) 3.28 ft 
Height (L) 3.28 ft 
Water length (Lw) 2.44 ft 
Temperature Value Units 
Air in tank (TV) 68 F 
Water in tank (TL) 68 F 
Outside air (TA) 87.8 F 
Properties of water Value Units 
Density (ρ) 62.303 lb/ft3 
Specific heat (Cp) 0.998 BTU/lb.F 
Dynamic viscous (μ) 2.4239 lb/fth 
Thermal conductivity (k) 0.3458 BTU/lb.F 
Vol expansion coeff. (β) 0.000207 /F 
Properties of Air Value Units 
Density (ρ) 0.07516 lb/ft3 
Specific heat (Cp) 0.2405 BTU/lb.F 
Dynamic viscous (μ) 0.044 lb/fth 
Thermal conductivity (k) 0.0145 BTU/lb.F 
Vol expansion coeff. (β) 0.00341 /F 
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Nilai heat loss dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan [2.5], dan hasil perhitungan ditunjukkan 
pada Tabel 4.17 
 
Tabel 4.13 Nilai heat loss pada permukaan tangki 
Surface 








Dry wall 0.1200 8.68 19.8 20.6253 
Wet wall 0.1693 25.10 19.8 84.1399 
Roof 0.1008 15.06 19.8 30.0564 
Bottom 0.1728 8.45 19.8 28.9012 
Total   57.28   163.7228 
 
Heat loss dalam waktu 24 jam: 
Q24 jam = Qtotal x 24 
 = 163.7288 x 24 
 = 3948.9938 kJ/day 
 
Temperatur air kondensat dalam 24 jam: 
 
        Q = m x Cp x ∆T 
 
Dimana 
m = 581.917 kg/day 
Cp = 4.1816 kJ/kg.oC 
∆T = 
 
 ̇     
 = 
         



















4.4.5 Kapasitas Pendinginan Air Kondensat 
 
 
Gambar 4.15 Skema Pendingin dengan Air Kondensat 
 
Proses pendinginan dengan menggunakan media air 
kondensat dilakukan dengan melibatkan fluida air 
(kondensat AC) dan udara (hasil dehumidifikasi). 
Diketahui: 
T1 : Temperatur awal air kondensat (
o
C) 
 : 22.62oC 
T2 : Temperatur air keluar yang direncanakan (
o
C) 
 : 50oC 






Q : Kapasitas fluida (m3/h) 
 : 0.5832 m3/h 
  : Density air (kg/m3) 
 : 993.5 kg/m
3
 
m : Laju aliran massa air kondensat (kg/s) 
 : 0.5832 m3/h x 993.5 kg/m3 
 : 579.41 kg/h 
 : 0.161 kg/s 
Cp : Kalor spesifik (kJ/kg.K) 










Maka berdasarkan neraca panas diperoleh: 
qhe = m x Cp x (T2 – T1) 
 = 0.161 x 4.1783 x (50 – 22.62) 
 = 18.41 kW 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa 
penggunaan air kondensat mesin AC sebagai media 
pendingin untuk udara hasil dehumidifikasi dapat 
mengurangi beban pendinginan cooling coil sebesar 
18.41 kW. Nilai tersebut akan semakin besar jika fluida 
pendingin (air kondensat) dapat disirkulasikan dengan 
kapasitas yang lebih besar dari nilai kapasitas pada 
perhitungan.  
 
4.5 Kondisi Desain pada Two-wheel Desiccant 
 
Gambar 4.16 Skema Kondisi Desain Two-wheel Desiccant 
Desiccant wheel 1 (2190 mm x 200 mm) 
Desiccant wheel 2 (2190 mm x 200 mm) 
Cooler, condensate water (18.41 kW) 
Cooling coil (490.63 kW) 
Heater 2 (147.554 kW) 
























DATA KAPAL PEMBANDING 
 OWNER : Ocean Maru Marine Service 
 2657 DWT Gearless General Cargo 
 Made in Japan 1987 
 FLAG/CLASS : Korea / Korea Register (KR) 
 BUILD  : March, 1987 Murakami Shipyard, co.ltd 
 DWT  : 2,657 mt on 5.264 m 
 GT  : 1,153 ton 
 L x B x D : 68.4 x 12.5 x 6.6 m 
 Grain/Bale : 2449/2449 cbm 
 HO/HA  : 1 Hold/1 Hatch 
 Hatch Size : 38.4 x 9.2 m 




















































































































































































































































































































































































































Fouling coefficient Value Units
Dry wall (hfd) 704.912 BTU/ft
2
h.F
Wet wall (hfw) 528.684 BTU/ft
2
h.F
Roof (hfr) 704.912 BTU/ft
2
h.F
Bottom (hfb) 528.684 BTU/ft
2
h.F
Thermal conductivity Value Units
Galvanized steel wall (kM) 24.51 BTU/ft
2
h.F
Insulation glass wool (kI) 0.0289 BTU/ft
2
h.F
Material thickness (tM) 0.02 ft
Insulation thickness (tI) 0.164 ft
Surface emissivity Value Units
Wall and roof (ε) 0.8
Temperature Value Units
Moist air in tank (TV) 68 F
Water in tank (TL) 68 F
Outside air (TA) 87.8 F
Tank Dimension Value Units
Diameter (D) 3.28 ft 1
Height (L) 3.28 ft 1
Water length (Lw) 2.44 ft 0.74293
Physical properties of water Value Units
Density (ρ) 62.303 lb/ft
3
998
Specific heat (Cp) 9.98E-01 BTU/lb.F 4182
Dynamic viscous (μ) 2.4239 lb/fth 0.001002
Thermal conductivity (k) 0.3458 BTU/lb.F 0.598
Coeff.t of volumetric expansion 0.000207 /F 0.000207
Physical properties of Air Value Units
Density (ρ) 0.07516 lb/ft
3
1.204
Specific heat (Cp) 0.2405 BTU/lb.F 1007
Dynamic viscous (μ) 0.044 lb/fth
Thermal conductivity (k) 0.0145 BTU/lb.F 0.02514
Coeff.t of volumetric expansion 0.00341 /F
0.00001825
Perhitungan luasan daerah masing - masing dinding





Ar = (πD / 2)(πD
2





Ad = 8.68 ft
2
Aw = 25.10 ft
2
Ab = 8.45 ft
2
Ar = 15.06 ft
2
Perhitungan koefisien thermal masing - masing dinding
Coefficient vapor dinding dalam (hVw)
Tw = (TV + TA) / 2
= 77.9 F
NGR = 1.9 x 10
7
 (L - Lw)
3
 (Tw - Tv)
= 112762454
NPR = 0.28






hVW = (Nnu x k) / (L - LW)
= 0.4705
Coefficient liquid dinding dalam (hLw)






 x g x β x (∆T / µ)
NGR 1134.90
NPR = cp x (µ/k)
= 6.996
NGR x NPR = 7939.197716
hLW = (0.495k / LW) (NGR x NPR)
0.25
, atau 0.6631 0.6631
hLW = (0.45k / LW
0.75





Coefficient vapor pada atap (hVr)
Tw = (TV + TA) / 2
= 77.9 F




 (Tw - Tv)
= 6637588531
NPR = 0.28
hVr = (0.27 x k/D)(NGR x NPR)
0.25
= 0.2478
Ceofficient liquid pada alas (hLb)
Tw = (TL + TA + 5) / 2
= 80.4 F




NPR = cp x (µ/k)
= 6.9955
Nnu = 0.14 (NGR x NPR)
0.33
= 8.9700
hLb = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 3.6787
Coefficient outside air pada atap (hAr)




 (TA - Tws) asumsi Tws = Tw
= 4961429811
NPR = 0.28
Nnu = 0.14 (NGR x NPR)
0.33
= 145.6265
hAr = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 2.5043
Coefficient outside air pada dinding luar (hAw)





∆T = (Tw - TL) / 4
= 3.1
NGR = 2078436813
NPR = cp x (µ/k)
= 6.9955






hAW = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 109.4977
Conduction coefficient
hM = kM / tM
= 1225.5
hI = kI / tI
= 0.17622
hG = 8kG / πD 
= 19.038
Radiation coefficient
TWS = TA + 0.5 (TV + TA)
= 165.7
hRd =
= 1.112183 0.001759 1532.726
900.5091

































































































Total Koefisien Heat Loss







1225.5 1225.5 1225.5 1225.5
0.17621951 0.1762195
704.912 528.684 704.912 528.684
1.1122 1.1122 1.1122 1.1122
7.8114 7.0098 9.7211 6.0018
0.1280 0.1427 0.1029 0.1666




Tws = 87.8229 F
Tw dry wall






































(𝑇𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎) 
Perhitungan koefisien thermal masing - masing dinding
dengan menggunakan koreksi temperatur dinding
Coefficient vapor dinding dalam (hVw)
Tw = 62.6127 F
NGR = 1.9 x 10
7
 (L - Lw)
3
 (TV - Tw)
= 61362623
NPR = 0.28






hVw = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 0.3779
Coefficient liquid dinding dalam (hLw)






 x g x β x (∆T / µ)
= 1661627.9
NPR = cp x (µ/k)
= 6.9955
NGR x NPR = 11623958
hLW = (0.495k / LW) (NGR x NPR)
0.25
, atau 4.1015
hLW = (0.45k / LW
0.75





Coefficient vapor pada atap (hVr)
Tw = 59.7813 F




 (TV - Tw)
= 5510309349
NPR = 0.28
hVr = (0.27 x k/D)(NGR x NPR)
0.25
= 0.2366
Coefficient liquid pada alas (hLb)
Tw = 67.1032 F




NPR = cp x (µ/k)
= 11686.2425
Nnu = 0.14 (NGR x NPR)
0.33
= 43.6407
hLb = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 17.8975
Coefficient outside air pada atap (hAr)
Tws = 94.5384




 (Tws - TA)
= 4517820470
NPR = 0.28
Nnu = 0.14 (NGR x NPR)
0.33
= 141.194164
hAr = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 2.4281
Coefficient outside air pada dinding luar (hAw)
∆T = (TL - Tw) / 4
= 0.9376






NPR = cp x (µ/k)
= 6.9955






hAw = (Nnu x k) / (L - Lw)
= 71.1945
Conduction coefficient
hM = kM / tM
= 1225.5
hI = kI / tI
= 0.17621951
hG = 8kG / πD 
= 19.038
Radiation coefficient
























































Total Koefisien Heat Loss setelah koreksi







1225.5000 1225.5000 1225.5000 1225.5000
0.176219512 0.17621951 0.176219512 0.176219512
704.912 528.684 704.912 528.684
1.1122 1.1122 1.1122 1.1122
8.3367 5.9059 9.9181 5.7858
0.1200 0.1693 0.1008 0.1728
Perhitungan heat loss
qd = UdAd (TA - Tv)
qw = UwAw (TA - TL)
qr = UrAr (TA - TV)
qb = UbAb (TG - TL)
Q = qd + qw + qb + qr
Heat loss pada tangki






0.1200 8.68 19.8 20.6253
0.1693 25.10 19.8 84.1399
0.1008 15.06 19.8 30.0564





















Heat loss dalam waktu 24 jam
Q24 jam = Q total x 24
= 3929.3471 BTU/day
= 3948.9938 kJ/day
Temperatur air setelah 24 jam




m = 581.917 kg/day 581.917
Cp = 4.1816 kJ/kg.C








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil perhitungan dan analisa data yang telah 
dilakukan guna merencanakan sistem ventilasi udara 
menggunakan two-wheel desiccant, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Dari hasil analisa perhitungan terhadap proses 
dehumidifikasi volume ruang muat sebesar 2061.05 m
3
 
pada 20 air changes/hour didapatkan spesifikasi 
desiccant wheel yang paling sesuai dengan diameter 2190 
mm dan ketebalan 200 mm. 
2. Rasio kelembaban udara luar pada temperatur 31oC 
sebesar 26.1 gw/kgda dapat diturunkan menjadi 17.64 
g/kgda setelah melewati desiccant wheel 1 dan nilainya 
menjadi 14.70 gw/kgda setelah melewati desiccant wheel 
2. 
3. Untuk memenuhi kebutuhan pemanas desiccant sebesar 
412.57 kW, digunakan panas gas buang dari main engine 
dengan temperatur sebesar 252
o
C dan menghasilkan daya 
sebesar 440.99 kW. Sedangkan penggunaan air kondensat 
sebagai media pendingin dapat mengurangi  beban 
pendinginan sebesar 18.41 kW dari total kebutuhan 
pendinginan sebesar 490.63 kW. 
 
5.2 Saran 
1. Diperlukan media pendingin seperti air laut atau fluida 
lain dengan kapasitas yang lebih besar untuk 
menggantikan air kondensat sebagai media pendingin 
udara hasil dehumidifikasi. 
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2. Diperlukan adanya analisa lebih lanjut mengenai 
distribusi panas pada pemanas dan sistem pendingin 
desiccant untuk mendapatkan perencanaan yang lebih 
optimal. 
3. Diperlukan adanya analisa ekonomi untuk mengetahui 
estimasi biaya yang diperlukan dalam merencanakan 
sistem two-wheel desiccant dibandingkan dengan metode 
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